
Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Санитарно-гигиеническая лаборатория:
ОГРН 1057701020816 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.ИНН/КПП 7701351634/770101001

ПРОТОКОЛ
и с п ы т а н и й  (исследований)

№ 1288 А от « 02 » октября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая
2 Код пробы (образца) 3949 I 1 09 17 В -  артскважина №1

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. « 19 » сентября 2017 г.
Время и дата доставки 10 час. 00 мин « 20 » сентября 2017 г.
Ф.И.О., должность, код отдела зав. отделением коммун, гиг. Бурова Т.Б. (019-1)
4. НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода.Общие требования к отбору проб»
5,Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактический адрес Московский региональный производственный участок (ДТВу-1),
Тверская область, г. Спирово, ул. Советская и ул. Бровцева
7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»,
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д .З У а 'Н Г - /^
8.Цель испытаний Договор № 121 /0Т9Да̂ Ь^Ц.02.20 17 г.

Лицо ответственное за оформленйё данного протокола: Андрианова Н.С.1?аШ Ла5°№тоонЫй J f  *,3 ' ....................................................................
Зам. руководителя ИЛЦ: —  Максина JI.H.

УУТед® * подпись/

Общее количество страниц 2 страница 1

Протокол № 1288 А от 02.10.2017 г. распечатан 02.10.2017 г. в трех экзем плярах и подлеж ит частичному или полному
воспроизведению  только с согласия ИЛЦ Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж елезнодорож ному транспорту».



П ротокол испытаний (исследований)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ):

1 .Наименование образца Вода питьевая
Код образца 3949 I 1 09 17 В
№№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований; 

единицы измерения

НД на методы 
исследований

Погрешность измерений

1. Органолептические показатели:
Запах 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74
Привкус 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74

2 Цветность 9,12 град ГОСТ 31868 -2012 +2,77град.

3 Мутность 1,06 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.213-05 +0,21 мг/л

4 Водородный
показатель

7,21 ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121- 
97

+0,2ед.рН

5 Железо (суммарно) 0,17 мг/л М 01.1:1.4.2:2.18-05 +0,04мг/л

6 Жесткость общая 7,86 град Ж ГОСТ 31954-2012 ±1,18град Ж
7 Сухой остаток 370,2 мг/л ГОСТ18164-72 +37,0мг/л
8 Окисляемость

перманганатная
2,60 мг/л ПНДФ 14.2:4.154-99 +0,26мг/л

9 Нитраты 1,6 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.4-95 +0,17мг/л

10 Сульфаты 27,19 мг/л ГОСТ 31940-2012 +2,99мг/л
11 Хлориды 23,04 мг/л ГОСТ 4245-72 +3,46мг/л

Результаты испы таний распространяю тся на образцы , представленны е на испы тания

Ответственное лицо в лаборатории Зам. зав. сан-гиг. 
лабораторией

Филатова О.В.

Общее количество страниц 2 страница 2



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Санитарно-гигиеническая лаборатория:
ОГРН 1057701020816 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.
ИНН/КПП 7701351634/770101001

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (исследований)

№ 1289 А от « 02 » октября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая
2 Код пробы (образца) 3950 I 1 09 17 В -  артскважина №2

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 10 час. 00 мин 20 сентября 2017 г.
Ф.И.О., должность, код отдела зав. отделением коммун, гиг. Бурова Т.Б. (019-1)
4. НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода.Общие требования к отбору проб» 
5.Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово________________________________

6.Фактический адрес Московский региональный производственный участок (ДТВу-1),
Тверская область, г. Спирово, ул. Советская и ул. Бровцева
7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», 
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.37а_________________________________________________
8.Цель испытаний Договор №121/(Ц-9Ц:"От-2.1.02.2017 г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:— - — ... »\ Андрианова Н.С.

Зам. руководителя ИЛЦ: Максина Л.Н.

Общее количество страниц 2 страница

Протокол № 1289 А от 02.10.2017 г. распечатан 02.10.2017 г. в трех экзем плярах и подлеж ит частичному или полному
воспроизведению  только с согласия И Л Ц  Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж елезнодорож ному транспорту».



Протокол испытаний (исследований)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ):

1 .Наименование образца Вода питьевая
Код образца 3950 I 1 09 17 В
№№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований; 

единицы измерения

НД на методы 
исследований

Погрешность измерений

1. Органолептические показатели:
Запах 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74
Привкус 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74

2 Цветность 8,97 град ГОСТ 31868 -2012 ±2,69град.

3 Мутность 1,06 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.213-05 ±0,21 мг/л

4 Водородный
показатель

7,20 ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121- 
97

±0,2ед.рН

5 Железо (суммарно) 0,17 мг/л М 01.1:1.4.2:2.18-05 ±0,04мг/л

6 Жесткость общая 7,81 град Ж ГОСТ 31954 -2012 ±1,17град Ж
7 Сухой остаток 365,2 мг/л ГОСТ18164-72 ±36,5 мг/л
8 Окисляемость

перманганатная
2,60 мг/л ПНДФ 14.2:4.154-99 ±0,26мг/л

9 Нитраты 1,6 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.4-95 ±0,17мг/л

10 Сульфаты 29,02 мг/л ГОСТ 31940-2012 ±3,19мг/л
11 Хлориды 23,50 мг/л ГОСТ 4245-72 ±3,53мг/л

Результаты  испы таний распространяю тся на образцы , представленны е на испы тания

Ответственное лицо в лаборатории Зам. зав. сан-гиг. Филатова О.В. ___
лабораторией -------------- J / г

Общее количество страниц 2 страница 2



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Санитарно-гигиеническая лаборатория:
ОГРН 1057701020816 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.ИНН/КПП 7701351634/770101001

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (исследований)

№ 1290 А от « 02 » октября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая
2 Код пробы (образца) 3951 I 1 09 17 В — артскважина №3

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 10 час. 00 мин 20 сентября 2017 г.
Ф.И.О., должность, код отдела зав. отделением коммун, гиг. Бурова Т.Б. (019-1)
4. НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода.Обгцие требования к отбору проб» 
5.0бъект, где производился отбор пробы ст. Спирово________________________________

б.Фактический адрес Московский региональный производственный участок (ДТВу-1),
Тверская область, г. Спирово, ул. Советская и ул. Бровцева
7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», 
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.37а
8.Цель испытаний Договор № 12Д70ТД-1. ар-21.02.2017 г.

/Д , ;Яп fyss._________
Лицо ответственное за оформление данного"протокола:

У/? Сц
Андрианова Н.С.

И с п ы т я т й п ь н ы й Ц

Зам. руководителя ИЛЦ: лабораторный 
центр

Максина Л.Н.

Ш и

Общее количество страниц 2 страница 1

Протокол № 1290 А от 02.10.2017 г. распечатан 02.10.2017 г. в трех экземплярах и подлеж ит частичному или полному
воспроизведению  только с согласия И Л Ц  Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж елезнодорож ному транспорту».



Протокол испытаний (исследований)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ):

1 .Наименование образца Вода питьевая
Код образца 3951 1 1 09 17 В
№№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований; 

единицы измерения

НД на методы 
исследований

Погрешность измерений

1. Органолептические показатели:
Запах 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74
Привкус 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74

2 Цветность 9,21 град ГОСТ 31868 -2012 ±2,76град.

3 Мутность 1,05 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.213-05 ±0,21 мг/л

4 Водородный
показатель

7,21 ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121- 
97

±0,2ед.рН

5 Железо (суммарно) 0,17 мг/л М 01.1:1.4.2:2.18-05 ±0,04мг/л

6 Жесткость общая 7,82 град Ж ГОСТ 31954 -2012 ±1,17град Ж
7 Сухой остаток 368,2 мг/л ГОСТ18164-72 ±36,8мг/л
8 Окисляемость

перманганатная
2,56 мг/л ПНДФ 14.2:4.154-99 ±0,26мг/л

9 Нитраты 1,6 мг/л ПНДФ 14.1:2:4.4-95 ±0,17мг/л

10 Сульфаты 29,20 мг/л ГОСТ 31940-2012 ±3,21 мг/л
11 Хлориды 24,33 мг/л ГОСТ 4245-72 ±3,65мг/л

Результаты испы таний распространяю тся на образцы , представленны е на испы тания

Ответственное лицо в лаборатории Зам. зав. сан-гиг. 
лабораторией

Филатова О.В.
/

Общее количество страниц 2 страница 2



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Бактериологическое отделение микробиологической 
лаборатории:ОГРН 1057701020816

ИНН/КПП 7701351634/770101001 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫ ТАНИЙ (исследований)

№ 2996В от « 21 » сентября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая

2 Код пробы (образца)
6922II2 09 17 В артскважина №1

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 17 час. 30 мин 19 »| сентября 2017 г.
Должность, Ф.И.О., код отдела Зав. отделением коммунальной гигиены Бурова Т.Б. 019.
4. ИД на методику отбора ГОСТ 31861-2012,ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006)
б.Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактический адрес Тверская обл.,г. Спирово ул. Советская и ул. Бровцева

7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению-структурной 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- 
филиала ОАО «РЖД» 195009 г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 37/а________________________________ _____

8. Цель испытаний Договор № 121/019-1 от 21.02.017г.

Лицо ответственное за 
оформление данного протокола:

Руководитель ИЛЦ:

Полистанская Т.Ф,

Мирова Н.Ю.

шт
Общее количество страниц 02 страница 1

Протокол №2996 от 21.09.2017 г. распечатан 21.09.2017 г. в двух экземплярах и подлежит частичному или
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»



Протокол испытаний ( исследований)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ)

1 .Наименование образца: вода питьевая
2.Код образца: 6922 II 2 09 17 В

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5
1 Общее микробное 

число (КОЕ)
Число образующих 
колоний бактерий в 1 
мл КОЕ -менее 50

Допускается не 
более 100

МУК 4.2.1018-01

2
Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

В 100 мл -н е  выделено 
(ОКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

В 100 мл -  не выделено 
(ТКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований распространяются на образцы, представленные на испытания.

Ответственное Зав.микробиологической Полистанская Т.Ф.
лицо в лаборатории лабораторией

Общее количество страниц 02 Страница 02



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Бактериологическое отделение микробиологической 
лаборатории:ОГРН 1057701020816

ИНН/КПП 7701351634/770101001 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫ ТАНИЙ (исследований)

№ 2997В от « 21 » сентября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая

2 Код пробы (образца)
6923И2 09 17 В артскважина №2

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. « 19 » сентября 2017 г.
Время и дата доставки 17 час. 30 мин « 19 » сентября 2017 г.
Должность, Ф.И.О., код отдела Зав. отделением коммунальной гигиены Бурова Т.Б. 019.
4. ИД на методику отбора ГОСТ 31861-2012,ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006)
5,Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактический адрес Тверская обл.,г. Спирово ул. Советская и ул. Бровцева

7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению-структурной 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- 
филиала ОАО «РЖД» 195009 г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 37/а

8. Цель испытаний Договор № 121/019-1 от 21.02.017г.

Лицо ответственное за 
оформление данного протокола

р Полистанская Т.Ф,

Руководитель ИЛЦ: Мирова Н.Ю.

Общее количество страниц 02 страница 1

Протокол №2997 от 21.09.2017 г. распечатан 21.09.2017 г. в двух экземплярах и подлежит частичному или
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»



Протокол испытаний ( исследований)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ)

1 .Наименование образца: вода питьевая
2.Код образца: 6923 I I2 09 17 В

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5
1 Общее микробное 

число (КОЕ)
Число образующих 
колоний бактерий в 1 
мл КОЕ -менее 50

Допускается не 
более 100

МУК 4.2.1018-01

2
Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

В 100 мл -н е  выделено 
(ОКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

В 100 мл -  не выделено 
(ТКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований распространяются на образцы, представленные на испытания.

Ответственное 
лицо в лаборатории

Зав.микробиологической
лабораторией

Полистанская Т.Ф.

1/
Общее количество страниц 02 Страница 02



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Бактериологическое отделение микробиологической 
лаборатории:ОГРН 1057701020816

ИНН/КПП 7701351634/770101001 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫ ТАНИЙ (исследований)

№ 2998В от « 21 » сентября 2017 г.

ЬНаименование пробы (образца) Вода питьевая

2 Код пробы (образца)
6924II2 09 17 В артскважина №3

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 17 час. 30 мин 19 »| сентября 2017 г.
Должность, Ф.И.О., код отдела Зав. отделением коммунальной гигиены Бурова Т.Б. 019.
4. ИД на методику отбора ГОСТ 31861-2012,ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006)
б.Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактический адрес Тверская обл.,г. Спирово ул. Советская и ул. Бровцева

7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению-структурной 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- 
филиала ОАО «РЖД» 195009 г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 37/а

8. Цель испытаний Договор № 121/01^^/ф^А2К02.017г.

Лицо ответственное за 
оформление данного протокола:

Руководитель ИЛЦ:

f  Полистанская Т.Ф,

Мирова Н.Ю.

М.П.
Общее количество страниц 02 страница 1

Протокол №2998 от 21.09.2017 г. распечатан 21.09.2017 г. в двух экземплярах и подлежит частичному или
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»



Протокол испытаний ( исследований)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ)

1 .Наименование образца: вода питьевая
2.Код образца: 6 9 2 4 I I2 09 17 В

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5
1 Общее микробное 

число (КОЕ)
Число образующих 
колоний бактерий в 1 
мл КОЕ -менее 50

Допускается не 
более 100

МУК 4.2.1018-01

2
Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

В 100 мл -н е выделено 
(ОКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

В 100 мл -  не выделено 
(ТКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований распространяются на образцы, представленные на испытания.

Ответственное Зав.микробиологической Полистанская Т.Ф.
Ллицо в лаборатории лабораторией

Общее количество страниц 02 Страница 02



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Санитарно-гигиеническая лаборатория:
ОГРН 1057701020816

105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.ИНН/КПП 7701351634/770101001

ПРОТОКОЛ  
и с п ы т а н и й  (исследований)

№ 1291 А от « 02 » октября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая
2 Код пробы (образца) 3952 I 1 09 17 В -  водонапорная башня

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 10 час. 00 мин 20 сентября 2017 г.
Ф.И.О., должность, код отдела зав. отделением коммун, гиг. Бурова Т.Б. (019-1)
4. НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода.Обгцие требования к отбору проб»
5.0бъект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактичеекий адрес М осковский региональный производственный участок (ДТВу-1),
Тверская область, г. Спирово, ул. Советская и ул. Бровцева
7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», 
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.37а ______________________
8.Цель испытаний Договор № 12Щ Т9г1 от 2Г.Щ.2017 г.------------------------- 7/ ^ —  “-------------

/ /% Сзч-7о?с>ЖЧ0С  ■

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Зам. руководителя ИЛЦ:
с  « э р  ИспытательныйД 

лаоораюрный

, подпись

Андрианова Н .С. 

с у  Максина Л.Н.

Общее количество страниц 2 страница

Протокол № 1291 А  от 02.10.2017 г. распечатан 02.10.2017 г. в трех экзем плярах и подлеж ит частичному или полному
воспроизведению  только с согласия ИЛЦ Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж елезнодорож ному транспорту».



П ротокол испытаний (исследований)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ):

1 .Наименование образца Вода питьевая
Код образца 3952 I 1 09 17 В
№№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований; 

единицы измерения

НД на методы 
исследований

Погрешность измерений

1. Органолептические показатели:
Запах 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74
Привкус 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74

2 Цветность 9,02 град ГОСТ 31868-2012 ±2,71 град.

3 Мутность <0,58 мг/л ПНДФ 14.2:4.213-05 -

4 Окисляемость
перманганатная 2,56 мг/л ПНДФ 14.2:4.154-99 +0,26мг/л

5 Водородный
показатель 7,19 ед. pH ПНДФ 14.1:2:3:4.121- 

97
+0,2ед.рН

6 Жесткость общая 7,76 град Ж ГОСТ 31954-2012 + 1,16град Ж
7 Сухой остаток 354,4 мг/л ГОСТ18164-72 +35,4мг/л

8 Железо (суммарно) 0,06 мг/л М 01.1:1.4.2:2.18-05 +0,02мг/л

Результаты  испы таний распространяю тся на образцы , представленны е на испы тания

Ответственное лицо в лаборатории Зам. зав. сан-гиг. 
лабораторией

Филатова О.В.

Общее количество страниц 2 страница 2



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Бактериологическое отделение микробиологической 
лаборатории:ОГРН 1057701020816

ИНН/КПП 7701351634/770101001 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 17

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫ ТАНИЙ (исследований)

№
2999В от « 21 » сентября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая

2 Код пробы (образца)
6925И2 09 17 В водонапорная башня

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 17 час. 30 мин 19 »| сентября 2017 г.
Должность, Ф.И.О., код отдела Зав. отделением коммунальной гигиены Бурова Т.Б. 019.
4. ИД на методику отбора ГОСТ 31861-2012,ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006)
5,Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактический адрес Тверская обл.,г. Спирово ул. Советская и ул. Бровцева

7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению-структурной 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- 
филиала ОАО «РЖД» 195009 г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 37/а ____________

8. Цель испытаний Договор № 121/019-1 от 21.02.017г,

Лицо ответственное за 
оформление данного протокола!

Руководитель ИЛЦ:

р Полистанская Т.Ф,

Мирова Н.Ю.

Общее количество страниц 02 страница 1

Протокол №2999 от 21.09.2017 г. распечатан 21.09.2017 г. в двух экземплярах и подлежит частичному или
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»



Протокол испытаний ( исследований)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ)

1 .Наименование образца: вода питьевая
2.Код образца: 6925 I I2 09 17 В

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5
1 Общее микробное 

число (КОЕ)
Число образующих 
колоний бактерий в 1 
мл КОЕ -менее 50

Допускается не 
более 100

МУК 4.2.1018-01

2
Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

В 100 мл -н е  выделено 
(ОКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотол ерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

В 100 мл -  не выделено 
(ТКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований распространяются на образцы, представленные на испытания.

Ответственное Зав.микробиологической Полистанская Т.Ф. /улицо в лаборатории лабораторией

Общее количество страниц 02 Страница 02



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены н эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Санитарно-гигиеническая лаборатория:
ОГРН 1057701020816 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.8. стр.2.ИНН/КПП 7701351634/770101001

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (исследований)

№ 1292 А от « 02 » октября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая
2 Код пробы (образца) 3953 I 1 09 17 В -  вод, колонка, ул. Бровцева

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 10 час. 00 мин 20 сентября
Ф.И.О., должность, код отдела зав. отделением коммун, гиг. Бурова Т.Б. (019-1)

2017 г.

4. НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода.Общие требования к отбору проб» 
б.Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактичеекий адрес Московский региональный производственный участок (ДТВ у-1), 
Тверская область, г. Спирово, ул. Советская и ул. Бровцева
7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», 
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.37а_______________
8.Цель испытаний Договор №121/019-1 от 21.02.2017^

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Андрианова Н.С.

Зам. руководителя ИЛЦ: Максина Л.Н.

подпись
М.П.

Общее количество страниц 2 странйца 1

Протокол № 1292 А от 02.10.2017 г. распечатан 02.10.2017 г. в трех экзем плярах и подлеж ит частичному или полному
воспроизведению  только с согласия ИЛЦ Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж елезнодорож ному транспорту».



Протокол испытаний (исследований)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ):

1 .Наименование образца Вода питьевая
Код образца 3953 I 1 09 17 В
№№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований; 

единицы измерения

НД на методы 
исследований

Погрешность измерений

1. Органолептические показатели:
Запах 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74
Привкус 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74

2 Цветность 13,35 град ГОСТ 31868-2012 +2,67град.

3 Мутность <0,58 мг/л ГОСТ 3351-74 -
4 Железо (суммарно)

4,93 мг/л М 01.1:1.4.2:2.18-05
+0,84мг/л

5 Жесткость общая 7,82 град Ж ГОСТ 31954-2012 ±1,17град Ж

Результаты  испы таний распространяю тся на образны , представленны е на испы тания

Ответственное лицо в лаборатории Зам. зав. сан-гиг. Филатова О.В.
лабораторией

Общее количество страниц 2 страница 2



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Санитарно-гигиеническая лаборатория:
ОГРН 1057701020816 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.ИНН/КПП 7701351634/770101001

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (исследований)

№ 1293 А от « 02 » октября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая
2 Код пробы (образца) 3954 I 1 09 17 В -  вод, колонка, ул. Клубная

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 10 час. 00 мин 20 сентября 2017 г.
Ф.И.О., должность, код отдела зав. отделением коммун, гиг. Бурова Т.Б. (019-1)
4. НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода.Общие требования к отбору проб»
б.Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактический адрес Московский региональный производственный участок (ДТВу-1), 
Тверская область, г. Спирово, ул. Советская и ул. Бровцева___________________
7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», 
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.37а
8.Цель испытаний Договор №121/019-1 от 21.02.2017, шшшж
Лицо ответственное за оформление данного протокол) дрианова Н.С.

Зам. руководителя ИЛЦ: Максина Л.Н.

подпись 
М.П.

Общее количество страниц 2 страница 1

Протокол № 1293 А  от 02.10.2017 г. распечатан 02.10.2017 г. в трех экземплярах и подлеж ит частичному или полному
воспроизведению  только с согласия И ЛЦ Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж елезнодорож ному транспорту».



Протокол испытаний (исследований)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ):

1.Наименование образца Вода питьевая
Код образца 3954 I 1 09 17 В
№№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований; 

единицы измерения

НД на методы 
исследований

Погрешность измерений

1. Органолептические показатели:
Запах 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74
Привкус 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74

2 Цветность 13,54 град ГОСТ 31868-2012 ±2,71 град.

3 Мутность >58,0 мг/л ПНДФ 14.2:4.213-05

4 Железо (суммарно)
>5,0 мг/л М 01.1:1.4.2:2.18-05

->

5 Жесткость общая 7,14 град Ж ГОСТ 31954-2012 ±1,07град Ж

Результаты  испы таний распространяю тся на образны , представленны е на испы тания

Ответственное лицо в лаборатории Зам. зав. сан-гиг. 
лабораторией

Филатова О.В.

Общее количество страниц 2 страница 2



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Санитарно-гигиеническая лаборатория:
ОГРН 1057701020816 105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.ИНН/КПП 7701351634/770101001

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (исследований)

№ 1294 А от « 02 » октября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая
2 Код пробы (образца) 3955 I 1 09 17 В -  вод, колонка, ул. Железнодорожная

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 10 час. 00 мин 20 сентября 2017 г.
Ф.И.О., должность, код отдела зав. отделением коммун, гиг. Бурова Т.Б. (019-Г)
4. НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода.Обгцие требования к отбору проб» 
5,Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово____________________________

6.Фактический адрес Московский региональный производственный участок (ДТВу-1),
Тверская область, г. Спирово, ул. Советская и ул. Бровцева
7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД», 
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.37а
8.Цель испытаний Договор №121/019-1 от 21.02.2017 г.

Лицо ответственное за оформление данного протоколаДч^оДЙт^ КАч Андрианова Н.СI I ‘ //А д

с . /

Зам. руководителя ИЛЦ: Максина Л.Н.
'■г*яг,г. ^ - г  а :

S  V I 1 "/
- шгь'Ь,. ьулк W-..3V04 у

подпись 
М.П.

\ 4 '

. . . . .  * ц я-и
страниц а"" 1 □Общее количество страниц 2

Протокол № 1294 А от 02.10.2017 г. распечатан 02.10.2017 г. в трех экзем плярах и подлеж ит частичному или полному
воспроизведению  только с согласия ИЛЦ Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж елезнодорож ному транспорту».



Протокол испытаний (исследований)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ):

1.Наименование образца Вода питьевая
Код образца 3955 I 1 09 17 В
№№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований; 

единицы измерения

НД на методы 
исследований

Погрешность измерений

1. Органолептические показатели:
Запах 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74
Привкус 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74

2 Цветность 13,52 град ГОСТ 31868-2012 +2,70град.

3 Мутность <0,58 мг/л ГОСТ 3351-74 -
4 Железо (суммарно)

>5,0 мг/л М 01.1:1.4.2:2.18-05

5 Жесткость общая 6,73 град Ж ГОСТ 31954-2012 ±1,01 град Ж

Результаты испы таний распространяю тся на образны , представленны е на испы тания

Ответственное лицо в лаборатории Зам. зав. сан-гиг. 
лабораторией

Филатова О.В.-А

Общее количество страниц 2 страница 2



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Санитарно-гигиеническая лаборатория:
ОГРН 1057701020816

105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.ИНН/КПП 7701351634/770101001

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (исследований)

№ 1295 А от « 02 » октября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая
2 Код пробы (образца) 3956 I 1 09 17 В -  вод. кран мастерских ДТВУ-1

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. « 19 » сентября 2017 г.
Время и дата доставки 10 час. 00 мин « 20 » сентября 2017 г.
Ф.И.О., должность, код отдела зав. отделением коммун, гиг. Бурова Т.Б. (019-1)
4. НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода.Общие требования к отбору проб»
5.0бъект, где производился отбор пробы ст. Спирово

6.Фактический адрес Московский региональный производственный участок (ДТВу-1),
Тверская область, г. Спирово, ул. Советская и ул. Бровцева
7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»,
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.37а
8.Цель испытаний Договор №121/019-1 от 21.02.2017 г. ; /А '-чЧ

Лицо ответственное за оформление данного протокола:),; Андрианова Н.С.

• - 1  {* 5
Зам. руководителя ИЛЦ: Максина Л.Н.

подпись
М.П.

' * и

Общее количество страниц 2 страница 1

П ротокол № 1295 А от 02.10.2017 г. распечатан 02.10.2017 г. в трех экземплярах и подлеж ит частичному или полному
воспроизведению  только с согласия ИЛЦ Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж елезнодорож ному транспорту».



Протокол испытаний (исследований)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ):

1 .Наименование образца Вода питьевая
Код образца 3956 I 1 09 17 В
№№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований; 

единицы измерения

НД на методы 
исследований

Погрешность измерений

1. Органолептические показатели:
Запах 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74
Привкус 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74

2 Цветность 13,64 град ГОСТ 31868-2012 ±2,73 град.

3 Мутность >0,58 мг/л ГОСТ 3351-74 -
4 Железо (суммарно)

4,89 мг/л М 01.1:1.4.2:2.18-05
±0,83 мг/л

5 Жесткость общая 7,75 град Ж ГОСТ 31954-2012 ±1,16град Ж

Результаты  испы таний распространяю тся на образцы , представленны е на испы тания

Ответственное лицо в лаборатории Зам. зав. сан-гиг. 
лабораторией

Филатова О.В.

Общее количество страниц 2 страница 2



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Санитарно-гигиеническая лаборатория:
ОГРН 1057701020816

105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.ИНН/КПП 7701351634/770101001

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫТАНИЙ (исследований)

№ 1296 А от « 02 » октября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая
2 Код пробы (образца) 3957 I 1 09 17 В -  вод. кран жилого дома, ул. Железнодорожная,

д. 13, кв. 13

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. « 19 » сентября 2017 г.
Время и дата доставки 10 час. 00 мин « 20 » сентября 2017 г.
Ф.И.О., должность, код отдела зав. отделением коммун, гиг. Бурова Т.Б. (019-1)
4. НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012 «Вода.Общие требования к отбору проб»
5,Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

6.Фактический адрес Московский региональный производственный участок (ДТВу-1),
Тверская область, г. Спирово, ул. Советская и ул. Бровцева
7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению - структурное
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»,
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.37а
8.Цель испытаний Договор №121/019-1 от 21.02.2017

■ ■ ш и.-; ч  ^----------------------------

Лицо ответственное за оформление данного п р о т о к о Андрианова Н.С.1ЫШ’МкМл
Зам. руководителя ИЛЦ: Максина Л.Н.

подпись
М.П.

Общее количество страниц 2 страница □
Протокол № 1296 А от 02.10.2017 г. распечатан 02.10.2017 г. в трех экзем плярах и подлеж ит частичному или полному
воспроизведению  только с согласия ИЛЦ Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ж елезнодорож ному транспорту».



Протокол испытаний (исследований)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ):

1 .Наименование образца Вода питьевая
Код образца 3957 I 1 09 17 В
№№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты 
исследований; 

единицы измерения

НД на методы 
исследований

Погрешность измерений

1. Органолептические показатели:
Запах 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74
Привкус 0 баллы при 20 С ГОСТ 3351-74

2 Ц ветность 12,94 град ГОСТ 31868-2012 ±2,59град.

3 Мутность 13,41 мг/л ПНДФ 14.2:4.213-05 ±1,88мг/л

4 Железо (суммарно)
2,31 мг/л М 01.1:1.4.2:2.18-05

+0,39мг/л

5 Жесткость общая 8,21 град Ж ГОСТ 31954-2012 ±1,23 град Ж

Результаты  испы таний распространяю тся на образцы , представленны е на испы тания

Ответственное лицо в лаборатории Зам. зав. сан-гиг. Филатова О.В.
лабораторией

Общее количество страниц 2 страница 2



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Бактериологическое отделение микробиологической 
лаборатории:ОГРН 1057701020816

ИНН/КПП 7701351634/770101001 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 17

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫ ТАНИЙ (исследований)

№
3000В от « 21 » сентября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая

2 Код пробы (образца)
6926II2 09 17 В водоразборная колонка ул. Бровцева

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 17 час. 30 мин 19 »| сентября 2017 г.
Должность, Ф.И.О., код отдела Зав. отделением коммунальной гигиены Бурова Т.Б. 019.
4. НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012,ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006)
5.Рбъект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактический адрес Тверская обл.,г. Спирово ул. Советская и ул. Бровцева

7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению-структурной 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- 
филиала ОАО «РЖД» 195009 г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 37/а

8. Цель испытаний Договор № 121/019-1 бт2К02.017г.

Лицо ответственное за 
оформление данного протокола:

Руководитель ИЛЦ:

/^ЛПолистанская Т.Ф,

Мирова Н.Ю.

М.П.
Общее количество страниц 02 страница 1

Протокол №3000 от 21.09.2017 г. распечатан 21.09.2017 г. в двух экземплярах и подлежит частичному или
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»



Протокол испытаний ( исследований)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ)

1 .Наименование образца: вода питьевая
2.Код образца: 6926 I I2 09 17 В

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5
1 Общее микробное 

число (КОЕ)
Число образующих 
колоний бактерий в 1 
мл КОЕ -менее 50

Допускается не 
более 100

МУК 4.2.1018-01

2
Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

В 100 м л -н е выделено 
(ОКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

В 100 мл -  не выделено 
(ТКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований распространяются на образцы, представленные на испытания.,

Ответственное Зав.микробиологической Полистанская Т.Ф. Ллицо в лаборатории лабораторией

Общее количество страниц 02 Страница 02



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Бактериологическое отделение микробиологической 
лаборатории:ОГРН 1057701020816

ИНН/КПП 7701351634/770101001 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫ ТАНИЙ (исследований)

№ 3001В от « 21 » сентября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая

2 Код пробы (образца)
6927II2 09 17 В водоразборная колонка ул. Клубная

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.

Время и дата доставки 17 час. 30 мин 19 » сентября 2017 г.
Должность, Ф.И.О., код отдела Зав. отделением коммунальной гигиены Бурова Т.Б. 019.
4. ИД на методику отбора ГОСТ 31861-2012,ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006)
б.Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактический адрес Тверская обл.,г. Спирово ул. Советская и ул. Бровцева

7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению-структурной 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- 
филиала ОАО «РЖД» 195009 г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 37/а____________________________________________

8. Цель испытаний Договор № 121/019-1 от 21.02.017г.

Протокол №3 001 от 21.09.2017 г. распечатан 21.09.2017 г. в двух экземплярах и подлежит частичному или
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»



Протокол испытаний ( исследований)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ)

1 .Наименование образца: вода питьевая
2.Код образца: 6927 I I2 09 17 В

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5
1 Общее микробное 

число (КОЕ)
Число образующих 
колоний бактерий в 1 
мл КОЕ -менее 50

Допускается не 
более 100

МУК 4.2.1018-01

2
Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

В 100 мл -н е выделено 
(ОКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

В 100 мл -  не выделено 
(ТКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований распространяются на образцы, представленные на испытан:

Ответственное Зав.микробиологической Полистанская Т.Ф.
лицо в лаборатории лабораторией

Общее количество страниц 02 Страница 02



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Бактериологическое отделение микробиологической 
лаборатории:ОГРН 1057701020816

ИНН/КПП 7701351634/770101001 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫ ТАНИЙ (исследований)

№ 3002В от « 21 » сентября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая

2 Код пробы (образца)
6928II2 09 17 В водоразборная колонка ул. Железнодорожная

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 17 час. 30 мин 19 »[ сентября 2017 г.
Должность, Ф.И.О., код отдела Зав. отделением коммунальной гигиены Бурова Т.Б. 019.
4. НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012,ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006)
б.Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактический адрес Тверская обл.,г. Спирово ул. Советская и ул. Бровцева

7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению-структурной 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- 
филиала ОАО «РЖД» 195009 г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 37/а____________________________________________

8. Ц ельиспы таний Договор № 121/019-Црт21.02.017г.

Лицо ответственное за 
оформление данного протокола:

Руководитель ИЛЦ:

Полистанская Т.Ф,

Мирова Н.Ю.

М.П.
Общее количество страниц 02 страница 1

Протокол №3002 от 21.09.2017 г. распечатан 21.09.2017 г. в двух экземплярах и подлежит частичному или
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»



Протокол испытаний ( исследований)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ)

1 .Наименование образца: вода питьевая
2.Код образца: 6928 I I 2 09 17 В

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5
1 Общее микробное 

число (КОЕ)
Число образующих 
колоний бактерий в 1 
мл КОЕ -менее 50

Допускается не 
более 100

МУК 4.2.1018-01

2
Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

В 100 мл -н е  выделено 
(ОКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотол ерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

В 100 мл -  не выделено 
(ТКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований распространяются на образцы, представленные на испытания.

Ответственное Зав.микробиологической Полистанская Т.Ф.
/ тлицо в лаборатории лабораторией

Общее количество страниц 02 Страница 02



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
1-й Басманный переулок, д.8, стр.2.

Испытательный лабораторный центр
Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989

Телефон/факс: 607-44-63 Бактериологическое отделение микробиологической 
лаборатории:ОГРН 1057701020816

ИНН/КПП 7701351634/770101001 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫ ТАНИЙ (исследований)

№ 3003В от « 21 » сентября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая

2 Код пробы (образца)
6929II2 09 17 В в/кран мастерских ДТВУ-1

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 17 час. 30 мин 19 »| сентября 2017 г.
Должность, Ф.И.О., код отдела Зав. отделением коммунальной гигиены Бурова Т.Б. 019.
4. ИД на методику отбора ГОСТ 31861-2012,ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006)
б.Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактический адрес Тверская обл.,г. Спирово ул. Советская и ул. Бровцева

7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению-структурной 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- 
филиала ОАО «РЖД» 195009 г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 37/а____________________________________________

8. Цель испытаний Договор № 12Щ 19Д от 21.02.017г.

М.П.
Общее количество страниц 02 страница 1

Протокол №3003 от 21.09.2017 г. распечатан 21.09.2017 г. в двух экземплярах и подлежит частичному или
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»



Протокол испытаний ( исследований)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ)

1 .Наименование образца: вода питьевая
2.Код образца: 6929 II 2 09 17 В

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5
1 Общее микробное 

число (КОЕ)
Число образующих 
колоний бактерий в 1 
мл КОЕ -менее 50

Допускается не 
более 100

МУК 4.2.1018-01

2
Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

В 100 мл -н е выделено 
(ОКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Т ермотолерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

В 100 мл -  не выделено 
(ТКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований распространяются на образцы, представленные на испытания'.

Ответственное Зав.микробиологической Полистанская Т.Ф.
лицо в лаборатории лабораторией

Общее количество страниц 02 Страница 02



Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту)

Юридический адрес: 105066, г. Москва, Испытательный лабораторный центр
1-й Басманный переулок, д. 8, стр.2. Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510989
Телефон/факс: 607-44-63 Бактериологическое отделение микробиологической
ОГРН 1057701020816 лаборатории:
ИНН/КПП 7701351634/770101001 113054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17

ПРОТОКОЛ  
ИСПЫ ТАНИЙ (исследований)

№
3004В от « 21 » сентября 2017 г.

1.Наименование пробы (образца) Вода питьевая

2 Код пробы (образца)
6930И2 09 17 В в/кран жилого дома ул. Железнодорожная д. 13 кв.11

3. Время и дата отбора 12 час. 10 мин. 19 сентября 2017 г.
Время и дата доставки 17 час. 30 мин 19 »[ сентября 2017 г.
Должность, Ф.И.О., код отдела Зав. отделением коммунальной гигиены Бурова Т.Б. 019.
4. ИД на методику отбора ГОСТ 31861-2012,ГОСТ 31942-2012(ИСО 19458:2006)
5,Объект, где производился отбор пробы ст. Спирово

б.Фактический адрес Тверская обл.,г. Спирово ул. Советская и ул. Бровцева

7. Ю ридическое лицо Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению-структурной 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению- 
филиала ОАО «РЖД» 195009 г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 37/а

8. Цель испытаний Договор № 121/019-1 от 21.02.017г.

Лицо ответственное за 
оформление данного протокола;

Руководитель ИЛЦ:

Полистанская Т.Ф,

Мирова Н.Ю.

Общее количество страниц 02 страница 1

Протокол №3004 от 21.09.2017 г. распечатан 21.09.2017 г. в двух экземплярах и подлежит частичному или
полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»



Протокол испытаний ( исследований)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (ИССЛЕДОВАНИЯ)

1 .Наименование образца: вода питьевая
2.Код образца: 6930 II 2 09 17 В

№
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследований

Г игиенический 
норматив

НД на методы 
исследования

1 2 3 4 5
1 Общее микробное 

число (КОЕ)
Число образующих 
колоний бактерий в 1 
мл КОЕ -менее 50

Допускается не 
более 100

МУК 4.2.1018-01

2
Общие колиформные 
бактерии (ОКБ)

В 100 мл -н е  выделено 
(ОКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Термотолерантные 
колиформные 
бактерии (ТКБ)

В 100 мл -  не выделено 
(ТКБ)

Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Результаты исследований распространяются на образцы, представленные на испытания.

Ответственное Зав.микробиологической Полистанская Т.Ф.
лицо в лаборатории лабораторией /Г

Общее количество страниц 02 Страница 02


